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Ocena obszarowa dotyczaca jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dla
obszaru Gminy Krokowa za 2025rr.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w zwiagzku z § 23 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza co nastepuje:

Na terenie Gminy Krokowa funkcjonuje 12 wodociggéw w tym wodociag lokalny Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A w Tytowie.

Realizacje zadan zbiorowego zaopatrzenia w wode na omawianym terenie prowadzi
Krokowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. z siedzibg w Zarnowcu 76, 84-110
Krokowa. Eksploatowanych jest 10 wodociggdw zaopatrujgcych ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia oraz wodociag zaktadowy w obrebie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Zarnowiec.

W 2025 r. sp6tka KPK wykonata 98 badan jakosci wody w ramach realizowanej kontroli
wewnetrznej oraz 23 badania kontrolne przeprowadzit PPIS w Pucku. Badania te
dotyczyty wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz bezposrednio czerpanej u
konsumentdw (w tzw. puntach zgodnosci) i wykonywane byty w akredytowanych
laboratoriach.

Zgodnie z przywotanym wyzej rozporzadzeniem, zakres kontroli jakosci wody obejmowat:
- parametry grupy A, tj.: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogdlna liczba
mikroorganizméw inkubowanych w 22°C przez 72 h, barwa, metnos¢, smak, zapach,
stezenie jonéw wodorowych (pH), przewodnos¢ elektryczna;

- parametry grupy B, tj.: Enterokoki, akryloamid, antymon, arsen, azotyny, azotany, jon
amonu, benzen, benzo-a-piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2
dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otéw, pestycydy,

> pestycydow, rteé, selen, S trichloroetenu i tetrachloroetenu, > WWA, glin, chlorki,
mangan, siarczany, séd, indeks nadmanganianowy, zelazo, magnez, twardos¢.

Oprécz nadzoru nad jakosciag wody objeto réwniez kontrolg wszystkie ujecia wody, stacje
uzdatniania oraz tereny ochrony bezposredniej uje¢ wody. W Biatogérze w pierwszej
potowie 2025 r. zakorficzono prace modernizacyjne SUW i studni. Podczas modernizacji
woda dla mieszkancdw Biatogéry dostarczana byta z wodociggu Wierzchucino. Po
zakonczeniu modernizacji w Biatogorze rozpoczeto modernizacje ujecia wody w
Wierzchucinie w drugiej potowie 2025 r. w tym czasie woda dla mieszkancéw
Wierzchucina, Gérczyna, Stuchowa Gérnego i Prusewa dostarczana byta z wodociggu
Biatogéra. Na pozostatych ujeciach wody w gminie nie stwierdzono, zastrzezenh co do
stanu sanitarno-technicznego obiektéow w roku 2025 r.

W celu uzyskania wtasciwych standarddw jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi w poszczegolnych wodociggach zastosowano nastepujace metody uzdatniania:
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1 Brzyno Brzyno napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
2 Biatogéra Biatogdra napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
3 Karlikowo Karlikowo, Lubocino napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
4 Ktanino Ktanino, Parszkowo, Potchowko napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
Minkowice, Krokowa, tetowice, Karwieriskie
5 Mi . Bfoto I i Il, Stawoszynko, Szary Dwér, napowietrzanie, odzelazianie,
inkowice N iy o
Parszczyce, Sulicice, Glinki, Lisewo, Goszczyno, | odmanganianie
Stawoszyno, Jeldzino
6 Sobienczyce Sobiericzyce, Porab napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
7 Swiecino Swiecino dobra woda bez uzdatniania
8 Tytowo Tytowo napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
9 Wierzchucino Wierzchucino, Prusiewo, Stuchowo napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
10 Zarnowiec Zarnowiec, Debki, Lubkowo napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie
11 Zarnowiec PSSE | Lubkowo oraz zaktady produkcyjne napowietrzanie, odzelazianie,
odmanganianie

Liczba ludnosci korzystajaca z poszczegolnych wodociagdw, wielkoéé produkcji, jakosé

wody oraz oceny urzadzen ksztattujg sie nastepujaco:
_Populac Produk Liczb Liczb
ja da a a Z | Parametry Maksy‘rpalna
20250, zaopatr wody w prob prob t | ponadnormatyw wartos¢ ) NDS
ywana m3/d ek ek e | ne przekroczenia
w wode BKW | PIS
1 Biatogéra 340 191 16 3 1 | mangan 147 ug/| 50 pg/l
2 Brzyno 355 36 8 1 fangan 161 ug/l 30 pe/|
zelazo 254 pg/l 200 pg/l
3 Karlikowo 508 53 5 1 o - - -
b.gr.coli 1 jtk/100ml 0 jtk/100ml
4 Ktanino 616 192 18 5 4 | metnosc 2,56 NTU 1,0 NTU
zelazo 771 ug/l 200 pg/l
5 Minkowice 4.514 594 7 3 0] - - =
6 Sobierczyce 150 28 5 1 0]l - - -
7 | Swiecino 186 12 3 1 0] - - -
OLM w 22°C >300 jtk/1ml 200 jtk/iml
metnosé 1,05 NTU 1,0 NTU
8 Tytowo 180 16 9 1 2 mangan 85 g/l 50 pg/l
zelazo 247 pg/l 200 ug/l
9 Wierzchucino 1.943 211 9 2 2 | mangan 125 pg/l 50 ug/l
. . metnosc 1,9 NTU 1,0 NTU
10 | Zarnowiec 1.255 521 11 3 1 selazo 240 ug/l 200 ug/|
11 | PSSE Zarnowiec | 428 798 7 2 0] - - -

*NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia parametru jakosci wody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.
** - ogdlna liczba mikroorganizméw w inkubowanych w 22°C przez 72 h
*** jtk - jednostka tworzaca kolonie

Jak wynika z powyzszych danych, w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi
dostarczanej z terenu Gminy Krokowa wystepowaty przekroczenia wartosci
dopuszczalnych zwiazkdw zelaza, manganu oraz parametru metnosci. Wykryto réwniez
obecno$¢ bakterii grupy coli oraz ponadnormatywna ilo$¢ ogélnej liczby mikroorganizméw
w inkubowanych w 22°C przez 72 h.

Podwyzszona zawarto$¢ zelaza i manganu wptywa na zmiane metnoséci, smaku i barwy
wody, przyczynia sie do zarastania rur a w konsekwencji do trudnoéci zwigzanych z
utrzymaniem urzadzen wodociggowych w nalezytym stanie sanitarno-technicznym.
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Uzasadnia to zabieganie o utrzymanie stezer manganu i Zelaza w wodzie przeznaczonej do
spozycia przez ludzi na poziomie nie przekraczajagcym wartosci parametrycznych
okreslonych w obowiazujacych przepisach prawnych (dla manganu do 50 pg/|, a dla zelaza
do 200 pg/l) ponizej ktérych w mniejszym stopniu wystepuja powyzsze niepozadane
zmiany.

Ogdlna liczba mikroorganizméw w inkubowanych w 22°C przez 72 h, stanowi dodatkowy
wskaznik skutecznosci proceséw uzdatniania wody. Nagte odchylenie wynikéw od
wartosci typowych, obserwowanych w dtugoterminowym monitoringu wody, sygnalizuje
zmiany w jakosci mikrobiologicznej wody i moze $wiadczy¢ o zastoinach wody w instalacji
wodociggowej lub ztej dezynfekcji sieci. Bakterie, ktorych optimum wzrostu przypada na
przedziat temperaturowy 22°C zwykle nie cechuja sie wtasciwosciami chorobotwdrczymi i
nie stanowig bezposredniego zagrozenia dla zdrowia ludzi jednak zgodnie z powotanym na
wstepie rozporzadzeniem ogdlna liczba bakterii w sieci wodociagu nie powinna
przekracza¢ 200 jednostek tworzacych kolonie w 1ml.

Bakterie grupy coli - zostaty uznane za odpowiedni wskaZnik mikrobiologiczny jakosci
wody do picia ze wzgledu na tatwos¢ wykrywania i oznaczania w wodzie. Stwierdzenie ich
obecnosci w wodzie sugeruje: nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtdrne zanieczyszczenie,
nadmierng zawartos¢ substancji odzywczych w uzdatnionej wodzie. Moga by¢ stosowane
w celu oceny czystosci i szczelnosci systemow dystrybucyjnych oraz potencjalnej
obecnosci biofilmu.

Biorac pod uwage wymagania okreslone w rozporzadzeniu o jakosci wody Parstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w przypadku ich spetnienia stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia, a w przypadku przekroczen szacuje ryzyko zdrowotne
konsumentow i okresla warunkowg przydatnosc¢ lub brak przydatnosci wody do spozycia
przez ludzi. W razie pogorszenia sie jakosci wody PPIS w Pucku przekazuje informacje o
zakresie bezpiecznego uzywania wody w wydawanych na biezaco komunikatach dla
mieszkancéw.

W 2025 r. PPIS w Pucku nie znalazt podstaw do stwierdzenia braku przydatnosci wody do
spozycia. Dwukrotnie PPIS w Pucku w 2025 r. stwierdzit warunkowa przydatnos$é¢ wody
do spozycia w wodociggu Ktanino z uwagi na obecnos$é bakterii grupy coli. Szybkie
dziatania naprawcze w krétkim terminie przywrocity w obu przypadkach prawidtowa
jakos¢ wody.

Stwierdzone pojedyncze przekroczenia wartosci dopuszczalnych niektérych parametrow
fizyko-chemicznych nie miaty wptywu na ocene ogéing, gdyz badania sprawdzajace
potwierdzaty prawidiowa jakos¢ wody.

Podsumowujac jakos¢ wody za rok 2025 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pucku we wszystkich wodociggach funkcjonujacych na terenie Gminy Krokowa,
stwierdzit przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Na terenie Gminy Krokowa dziata réwniez 1 wodociag lokalny nalezace do Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A w Tytowie w ktérym jakos¢ wody nie budzi zastrzezen.

Aleksandra Lange w zastepstwie za Piotr Madej

Zastepca Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
2026-03-19

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
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1. W6ijt Gminy Krokowa Pan Adam Sliwicki, ul. Zarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
2. Starosta Pucki Pan Jarostaw Biatk, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
3. a/a
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